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Deneyi Talep Eden

(Adr,Adresi,gehir vb.)

CUS tome f lNam e,,l(hes s,C i ty e tc.)

Deney Talep Tarihi/No
Order Date / No
Numunenin Tanrmr
(Cins, Marka, Tip, TLir, Model vb.)

Sampl e De s cr iptio n(Type,Mark.Mo(te I etc. )

Numune Kabul Tarihi
Test ltem Receipt Date

Deneylerin Yaprldrfr Tarih
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod

Tarih
Date

26.10.2015

26.10.2015 - 21.t0.2015

TS EN 12667:2003-02 Yapr Malzemeleri ve Mamullerinin Isrl Performansr-Mahfazah Srcak
Plaka ve Isr Akrg Sayacr Metotlarryla Isrl Direncin Tayini-yiiksek ve orta Isrl Direngli
mamuller

Appl ied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayrsl
Number ofpages ofthe report
Aqrklamalar
Remarks

Ttirk Akreditasyon Kurumu(Tumar; deney raporlannln tanrnmasr konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararasr
Laboratuvar Akreditasyo'Birli[i(ILAC) ile kargrLkh tanlnma antlagmasnr imzalamrgtrr.
The Turkish Accreditation Acency(TuRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation Jbr the
Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of t"rt ,eports.
Deney ve/veya dlgiim sonuglarr, geniqletilmig dlqiim belirsizlikleri (olmasr halinde) ve deney metodla' bu raporun tamamlaylcl
krsmr olan takip eden sayfalarda verilmiEtir.
The test and/or measurement results' the uncertainties (if applicable) with confidence probabitity and test methods are given
on the following pages which are part of this report.
Bu rapor tizel deney talebine istinaden diizenlenmig olup, Standarllara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. partiyi temsil etmez,
ay'ca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteriginde kullanrlamaz.
This test report was preparecl upon customer's request, can not be used as certifcate oJ'conformity to standarcls, does not
represent a batch and can not be used as conformity documentfor atlvertisements ctncl procurentents .
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QKS KIMYA SANAYI VE TiC. A.S

GOZTEPE MAH. ATATURK CAD. NO:8/2 ANADOLUHiASAzu/BEYKOZ-ISTANBUL
Beykoz-ISTANBUL)

26.10.2015 I 139014

SES YALITIM BARiYERi, cKS SoUND BARiER 2.00 adet

Kontrol Eden an
' 
'l-,'.' ..1'J. ,

."\"*1 \
' " 

ir.-t
;:.\1Y*1I.1

J i'-

&j

by

.l8.r2ci5

irl

": 1..

.:r',
E\',

lz ve lniiltrirsiiz raporlar gegersizdir

'l his te.;t relmrt represents onbr te.rte.l .tanryle(s), anl shalt not be use.l a.t prolilct (.crti /jcate

u B-D-FR-3 6, I 5.08. 2 0 1 t _0

Te,r reports \rithatt .tignature and seal arc not valid.



TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BA$KANLTCI KiMyA LABoRATuvARI 273953/10-15
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE CHEMISTRY LABORATORY AB-OOOI-T
MUAYENE-DENEYSONUCLARI TESTRESULTS

Laboratuvanmrza 6ZU' DENEY incelemesi kapsamrnda gcinderilen, qKS KiMyA
SANAYI VE TiC. A.$. firmasrna ait "QKS SOUND BARIER" *u.tutr-nr*unelere rsr
iletkenlik testi yaprlmrg, iqlem detaylan ve olgtim sonuglan aqaErda verilmiqtir.

1. METOT

Deneyler TS EN 12667 - Yapr Malzemeleri ve Mamullerinin Isrl Performansr -Mahfazah Srcak plaka
Isr Akrg Sayact Metotlanyla Isrl Direncin Tayini- Yijksek ve Orta Isrl Direngli Mamuller standardrna
gcire gergeklegtirilmigtir.

2. NUMUNE HAZIRTAMA

Deney numuneleri' testten cjnce 23 "C o/o50 nem oftamrnda gartlandrktan sonra teste tabi
tutulmuqlardrr.

3. OrEUvrsoNUqLARr

4t
Yo[unluk

kg/m3
Isr Iletkenlik

wi(m K)
Ortalama Srcakhk

("c)
l.Numune (0.58 ks) 75,9 0,043 10.1 I

4. TESTDETAYLARI

$artlandrrma srrasrnda bafrl kiitle deAisimi
Soguk Yiizey Srcaklrgr (oC) 5,1 1

Srcak Yi.izey Srcakhfir ("C) 1511
Numune bo)'unca oftalama srcakhk farkr (KJ 9.99
Test srasmda baErl klitle defiqirni
Ortalama numune kahnhAr (mm) 30.6
Oftalama rsr akrsr (Wm2) 13,93
Isr akr$ yonti Aqafr
Uygulanan yiik (N) 50
Test stiresi (hh:mm)
Kararh hal siiresi (hh:mrn)
Kalibrasyon Detaylarr
Son kalibrasyon tarihi 16. 10.2015
Seftifikah referans malzeme IRMM-440
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